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1. 工程概况
福建红星美凯龙置业有限公司位于福州市仓山区闽江大道和浦上大道交叉口，总用电容量为25650kVA，整个工程配电通过3路总进线（浦上变691线、洋洽变615、先农变661线）引至10kV开闭所，由开闭所馈出至各专变，分别为1#配电室（1#写字楼1*1250kVA）、2#配电室（百货2x2000KVA+2x1600）、3#配电室（综合1 1600+1600KVA）、4#配电室（物业空调2x1250KVA）、5#配电室（综合2 2x1250KVA）、6#配电室（综合及超市2x1600+2x800KVA）、7#配电室（2#写字楼1*1000kVA）、8#配电室（物业 2x1600KVA）。

根据智能化管理需求，需要对整个广场各用电回路的用电状况进行全过程连续监测、集中控制、统一调度。 
2. 用户需求
系统应通过多功能的电力监控装置、通讯网络和计算机软件，实现公司供配电系统在运行过程中的数据采集、运行监视、事故预警、事故记录和分析、电能质量检测、三相不平衡监视、继电保护等，完成企业的安全供电、用电管理、设备管理和运行管理。系统由主控层、通讯管理层和现场控制层构成。系统要求尽量减少集中采集数据的装置以保证系统的通讯可靠性。

2.1 产品要求
1、对于10kV配电回路，实现对全部的一次设备进行监视、测量、控制、记录和报警、计量等功能，并与保护设备和远方控制中心及其他设备通信，达到信息共享。
2、进线柜装置的仪表应能对三相电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、功率因素进行测量。

3、出线柜、联络柜装置的仪表应能对三相电流、有功电能、无功电能进行测量。

4、对于部分需要重点计量用电量的回路应配置专用计量表计，实现高精度电能计量。

5、电能测量精度不低于1.0级。

6、应具有监测断路器分合闸状态、故障状态等开关量信号功能。

7、应具有独立的三相显示功能，高亮度液晶显示。工作电源为交流220V。

2.2 系统要求
1、按照配电图纸，对每一回路进行运行状态的监控，掌握变电所电力设备运行情况。

2、系统内部能够实现统一的监控平台，能够得到系统内部全部参数的实时数据；对整个供配电系统的智能化管理，能够对供配电系统中所有电气设备的运行状态进行安全、可靠、准确地实时监视，实现系统故障、异常实时报警并具有故障追忆功能；

3、对配电系统中各种状态监测、历史数据生成报表，系统可以设计和管理多种报表样式，实现日、周、月、年负荷报表管理； 

4、对配电系统中各种状态监测、历史数据生成报表，系统可以设计和管理多种报表样式，实现日、周、月、年负荷报表管理； 

5、能够加强用电负荷控制和电能成本统计分析、汇总。

6、提高电能统计数据的精度与实时性，使设备优化运行，降低维护成本，有效控制电能消耗成本；  

7、提高电气系统运行管理效率，大幅提升管理水平； 

8、 数据记录和故障数据记录； 

9、 实现各变电站无人或少人值班；

3. 方案设计原则

本方案综合考虑2.2节中的用户需求，集成Acrel-3000电能管理系统软件。Acrel-3000电能管理系统软件接入380V所有多功能仪表、专用计量仪表、微机保护装置以及站内其它厂家的智能设备，完成整个广场的智能配电和电能管理，实现配电系统的自动化。
本次工程的方案设计过程中，我们遵循的基本原则：可靠性、开放性、可扩展性。
3.1 可靠性
可靠性包括3个方面，即间隔层设备的可靠性、通讯网络的可靠性以及监控系统的可靠性。

1、设备的可靠性：采用的多功能仪表、终端计量表计以及通讯设备均采用工业级产品，抗干扰性能符合国家标准，通过国家权威机构检测认证。
2、通讯可靠性：配电柜多功能仪表、微机保护、专用计量表计、直流屏等通过RS485总线连接到通讯管理机，通讯管理机视距离通过屏蔽电缆或光纤接入监控系统。RS485总线是目前使用最普遍的现场总线方式之一，经济可靠，技术成熟。通讯管理机也采用工业级产品，端口采用带光电隔离，抗干扰性能和稳定性高。
3、监控系统的可靠性。监控系统计算机采用高性能计算机，监控软件有大量的现场运行经验，数据处理速度快，运行时CPU负载率低。

4、由于实施实时的监控，配电系统的运行状况可以及时掌握，并预知系统隐患进行预防，提高供电可靠性。

3.2 开放性
监控系统可以作为主站，接入其它厂家不同通讯规约的智能设备，也可以作为子站，接入其它系统，比如能耗分析系统等等，可以方便与其它设备连接。
3.3 可扩展性

方案考虑厂房扩建后的设备接入，比如楼层终端配电回路的用电量管理、用水量、用气量的接入。
4. 参照标准

本方案遵循的国家标准有：

GB50052-2009     《供配电系统设计规范》

DL/T 814-2002    《配电自动化系统功能规范》

GB50054-2011      《低压配电设计规范》

DL/T 5430-2009   《无人值班变电站远方监控中心设计技术规程》

GB/T 2887-2011    《计算机场地通用规范》
Q/GDW 231-2008   《无人值守变电站及监控 中心技术导则》

GB/T 50063-2008  《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

Q/GDW 214-2008   《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》

5. 方案设计
5.1 系统结构图
系统采用分层、分布式系统结构，纵向分为主控层、通讯管理层和现场控制层。系统使用高可靠性工业控制计算机及软、硬件系统，高性能的现场总线技术及网络通信技术，整个系统运行安全、稳定可靠、使用维护方便。

监控主站包含监控计算机、网络交换机、打印机、UPS以及Acrel-3000电能管理系统软件，作为运行及专业人员的人机交互窗口，以图形显示、报表打印、音响报警等各种方式对系统运行状况进行实时监视：
遥测：通过现场安装的仪表采集配电回路的电流、电压、功率、电能、功率因数、电能质量等电气参数；

遥信：通过现场仪表采集开关位置状态，在监控系统界面实时反应断路器的位置状态。此功能实现需要断路器具备辅助接点；

通讯控制层包括通讯管理机、光电转换器等通讯设备，安装于数据采集箱，在各专用变电所就近挂墙安装；
现场控制层指安装在高低压柜内的多功能仪表、专用计量表计、微机保护装置、直流屏等，完成对配电系统的测量、状态采集和计量功能，对采集的信息通过通讯管理层设备上传至监控计算机，并在监控计算机失效的情况下仍能够完成测量、监视控制功和计量功能，数据长期保存在设备中，装置掉电不会导致数据丢失。
如下图所示，间隔层设备通过RS485/MODBUS-RTU总线方式，采用屏蔽双绞线接入通讯管理机，通讯管理机把采集到的数据转换成以太网后，经过通讯电缆或光缆传送至站控层网络交换机，数据进入站控层以太网，这是整个系统数据的大动脉。监控计算机从以太网读取间隔层设备的数据并实时显示在人机界面，并存入数据库供计算和报表调用。

网络拓扑示意图如下图：
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5.2 系统性能参数
	技术指标说明
	技术指标数据
	备注

	测量值指标
	
	

	I/O数据采集/控制单元交流采样测量值误差：
	≤0.5%
	

	电网频率误差：
	≤0.01Hz
	

	越死区传送整定最小值：
	≥0.5%额定值
	

	状态信号指标
	
	

	全站断路器、继电保护状态量SOE分辨率：
	1ms
	/

	遥控命令传送及信号返回总时间：
	≤3s
	/

	系统实时响应指标
	
	

	全系统实时数据扫描周期：
	≤3s
	

	从I/O数据采集/控制单元输入模拟量越死区到监控主机显示：
	≤3s
	/

	从I/O数据采集/控制单元输入状态量变位到监控主机显示：
	≤3s
	/

	控制及调节命令传送并返回时间
	≤3s
	/

	遥信变化传送时间（从I/O数据采集/控制单元输入端至远动数据处理及通信装置的通信出口）：
	≤2s
	/

	遥测变化传送时间（从I/O数据采集/控制单元输入端至远动数据处理及通信装置的通信出口）：
	≤2s
	/

	历史数据库储存容量
	
	

	历史曲线采样间隔： 
	可调
	

	历史趋势曲线，日报、月报、年报储存时间：
	≥1年
	

	历史趋势曲线：
	≥500条
	

	事故追忆：事故前1分钟，事故后3分钟
	
	/

	实时数据库在满足现有容量的基础上，再留有30%裕度
	
	

	可靠性指标
	
	

	系统可用率：
	≥99.9%
	

	遥控执行可靠率：
	≥99.99%
	/

	系统平均无故障时间（MTBF）： 
	≥20000小时
	

	数据采集及控制装置平均无故障时间（MTBF）：
	>40000小时
	


	时钟同步误差： 
	1ms
	

	CPU负载率
	
	

	所有计算机CPU负荷率：

正常状态下（同时处理模拟量更新30%，数字量变位处理20%）：              

在事故情况下（同时处理模拟量更新100%，数字量变位处理50%）： 
	任意5min内<30%

10s内<50%
	

	现场总线网负载率： 

正常状态下：

故障情况下：
	<30%

<50%
	

	计算机局域网负载率： 

正常状态下，任意30min内：

事故情况下10s内：
	<30%

<50%
	


5.3 现场监测设备
现场控制层设备主要是10kV开闭所高压配电柜所安装的微机保护装置、直流屏，各专变10kV配电柜内安装的微机保护、多功能电表，各专变低压变电所内安装的网络多功能仪表、专用计量表计等。现场监测设备选型按照满足用户要求的原则，同时结合公司多年配电自动化系统工程经验进行配置。

5.3.1 10kV开闭所高压配电柜以及各专变10kV配电柜保护装置
本项目10kV开闭所内高压配电柜中，3路进线以及引至各专变高压配电柜的回路均配置微机保护装置AM5-F线路保护测控装置；10kV开闭所母联柜配置AM5-B母联备自投保护测控装置；各专变10kV进线配置AM5-F线路保护测控装置，出线回路配置AM5-T变压器保护测控装置。
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AM5系列保护测控装置特点
AM5系列装置集保护、测量、控制等功能于一体。特点如下：

· 成熟完善的保护功能

保护装置针对不同一次设备可以灵活配置不同的保护功能，可以实现35kV以下电压等级变配电站全面保护测控功能，适用于主变、线路、母联、10kV变压器、高压电动机、高压电容器等设备的保护和自动控制功能。

· 高性能硬软件平台

AM系列保护测控装置采用高性能的硬件平台，全部采用工业级元器件，专业的EMC设计，配合完善的在线自检测试程序，采用高性能处理器作为保护CPU，配置以大容量的RAM 和Flash，使本产品具有极强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力。

· 人性化
装置采用全汉化大屏幕液晶显示，人机界面清晰易懂；

灵活、舒适的按钮设计，菜单式操作简单、便捷；

配备的计算机界面的调试与分析软件，调试及维护简单方便。

· 丰富的接口资源

8路交流电流、4路交流电压通道；

16路开关量输入通道（交直流两用)、10路开关量输出通道；

2个RS485通讯接口、1个RS232维护口、1个IRIG-B对时口。

· 灵活方便的接线方式

保护电流和测量电流可分别接三路电流；另外两个交流通道可以接零序电流、不平衡电流或者接线路电流；4路交流电压输入通道，可适应各种PT接线方式，可以接相电压，也可以接线电压或零序电压或不平衡电压。

· 透明化

实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态；

记录保护内部各元件动作行为、动作时间和录波数据。

· 强大的图形可编程

采用全图形化编程技术，可以根据需要对装置进行逻辑编程，满足多数用户的要求。如果保护装置在使用过程中需要更换保护功能，只需通过装置的维护端口更新内置逻辑图即可，实现方式简单灵活。

· 高可靠性设计

通过7项电磁兼容检测认证，电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到最高等级(Ⅳ级)标准。

· 开放性

装置内置两种通讯规约：Modbus-RTU和IEC 60870-5-103 ，两种方式可以通过选择组合，支持双网冗余。可实现远方定值修改和切换、事件记录及录波数据上传、压板遥控投退和遥测、遥信、遥控跳合闸。

AM5-F线路保护测控装置

· 保护功能

1) 相间电流速断保护

2) 相间限时电流速断保护（可带低压闭锁）

3) 相间过电流保护（可带低压闭锁）

4) 两段式零序过流保护

5) 反时限相间过流保护（可带低压闭锁）

6) 零序反时限过流保护

7) 三相一次重合闸

8) 后加速过流保护

9) 零序后加速过流保护

10) 过负荷保护

11) 低压解列

12) PT断线告警

13) 控制回路异常告警

14) 低频减载

15) 低电压保护

· 测量功能

遥 测 量：IA，IB，IC，UA，UB，UC，UAB，UBC，UCA，3U0，P，Q，S，COSф，f
· 操作功能

1) 保护跳合闸功能，具备7路继电器输出

2) 手动合闸、跳闸；远方/就地控制切换并相互闭锁

3) 电气防跳功能

4) 遥控分合闸

· 遥信功能

16路遥信输入，包括：

1) 断路器分、合位置

2) 手车工作、试验位置

3) 远方/就地切换位置信号

4) 弹簧未储能

5) 其它无源接点信号

· 信号输出

1) 保护动作信号输出

2) 预告信号输出

3) 装置故障信号输出

· 通讯功能

1) MODBUS-RTU通讯

2) IEC60870-5-103通讯

AM5-T变压器保护测控装置

· 保护功能

1) 电流速断保护

2) 过流保护，复压闭锁

3) 反时限过流保护，复压闭锁

4) 两段式高压侧零序过流保护

5) 两段式低压侧零序过流保护

6) 过负荷保护

7) PT断线告警

8) 控制回路异常告警

9) 零序过电压保护

10) 后加速过流保护

11) 低电压保护

12) 超温/重瓦斯跳闸

13) 过温/轻瓦斯报警

14) 过电压保护

· 测量功能

遥 测 量：IA，IB，IC，UA，UB，UC，UAB，UBC，UCA，3U0，P，Q，S，COSф，f
(电压测量类型需对应的电压互感器支持)

· 操作功能

1) 保护跳合闸功能，具备10路继电器输出

2) 手动合闸、跳闸；远方/就地控制切换并相互闭锁

3) 电气防跳功能(可选)

4) 遥控分合闸

· 遥信功能

16路遥信输入，包括：

1) 断路器分、合位置

2) 手车工作、试验位置

3) 远方/就地切换位置信号

4) 弹簧未储能

5) 过温/超温/重瓦斯/轻瓦斯信号

6) 其它无源接点信号

· 信号输出

1) 保护动作信号输出

2) 预告信号输出

3) 装置故障信号输出

· 通讯功能

1) MODBUS-RTU通讯

IEC60870-5-103通讯
AM5-B母联备自投保护测控装置

· 保护功能

1) 电流速断保护

2) 过电流保护

3) 反时限过电流保护

4) 母联充电保护

5) 母联备自投功能

6) 进线备自投功能

· 测量功能

遥 测 量：IA，IB，IC， Uab1，Ubc1，Uab2，Ubc2

· 操作功能

1) 保护跳合闸功能，具备10路继电器输出

2) 手动合闸、跳闸；远方/就地控制切换并相互闭锁

3) 电气防跳功能(可选)

4) 遥控分合闸

· 遥信功能

16路遥信输入，包括：

1) 断路器分、合位置

2) 手车工作、试验位置

3) 远方/就地切换位置信号

4) 弹簧未储能

5) 其它无源接点信号

· 信号输出

1) 保护动作信号输出

2) 预告信号输出

3) 装置故障信号输出

· 通讯功能

1) MODBUS-RTU通讯

2) IEC60870-5-103通讯

5.3.2 10kV开闭所直流供电监测
这部分回路的测量任务由直流屏来实现。对于直流屏的的监控，其设备已由直流屏厂家提供，我们预留与之通讯的数据接口，配置RS485通信接口，通讯规约由直流屏厂家提供。系统采集的具体数据，要视其厂家提供的功能而定：实时监控采集直流屏各模拟量信号（交流A相电压、交流B相电压、交流C相电压、合母电压、控母电压、分母电压、电池组电压、电池组电压、控母电流等）
5.3.3 各专变0.4kV低压配电回路
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这部分回路的测量任务由多功能电表来实现，本项目在各专变0.4kV低压柜总进线/母联柜配置多功能电表ACR220ELH，出线回路配置ACR120EL
ACR网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数，如三相电流、电压，有功、无功功率，电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能，所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。

该表具有很高的性能价格比，可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件，该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。


技术指标

	技术参数
	指     标

	输入
	网络
	单相、三相三线、三相四线

	
	电压
	额定值
	AC100V、400V

	
	
	过负荷
	1.2倍持续，瞬时2倍/1秒

	
	
	功耗
	＜0.2VA

	
	
	阻抗
	＞200kΩ

	
	电流
	额定值
	AC1A、5A

	
	
	过负荷
	1.2倍持续，瞬时10倍/10秒

	
	
	功耗
	＜0.2VA

	
	
	阻抗
	＜0.1Ω

	
	频率
	50±5Hz，60±5Hz

	输出
	电能脉冲
	2路脉冲输出，10000、40000、160000imp/kwh

	
	通讯
	RS485/Modbus-RTU、Profibus-DP 波特率38400、19200、9600、4800可设定

	电源
	范围
	AC80-270V、DC90-350V

	
	功耗
	＜1W

	工频耐压
	2kV/1min交流有效值

	抗干扰性能
	符合GB6162

	环境
	温度
	工作：-10~+55℃，存贮：-25~+70℃

	
	湿度
	≤95%RH，不结露，无腐蚀性气体场所

	
	海拔
	≤2000米

	精度等级
	电流、电压：0.2级，功率、有功电能：0.5级，频率：0.05Hz，无功电能：1级


5.3.4 各专变0.4kV电能计量专用表计
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本项目在各专变0.4kV总进线以及光彩照明、1#写字楼物业用房用电、1#配电室（1#写字楼）动力计量等回路采用威胜的壁挂式电度表DTSD341-MD2进行电度计量，其性能参数如下：
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技术参数项目
	项目内容

	技术标准
	GB/T17215.321-2008 GB/T17215.323-2008 DL/T614-2007

	准确度等级
	有功：1级 ；无功：2级

	参比电压
	3×220/380V

	电流规格
	1.5(6)A；5(20)A；5(40)A；10(40)A；10(60)A；15(60)A；20(80)A；30(100)A

	通信协议
	DL/T645-1997，DL/T645-2007

	参比频率
	(50±2.5)Hz

	工作电压范围
	0.7 Un～1.3 Un

	工作温度
	-25℃～+55℃；

	极限工作温度范围
	-35℃～+65℃

	整机功耗
	＜1.5W；6VA

	时钟误差
	≤0.5s/d

	外形尺寸
	长×宽×厚：245.7mm×160.9mm×79.2mm

	净重
	约2.0kg


5.4 通讯组网
本项目监控中心设置在10kV开闭所值班室，10kV开闭所内所有微机保护、直流屏通过485总线连接至值班室内通讯管理机。各专变变电所内所安装智能电表通过485总线连接至安装于本变电所内通讯采集箱（通讯采集箱内配置通讯管理机），不同设备通过不同的总线连接。各专变通过光纤与主站相连，具体网络结构图参见2.1系统结构图。
10kV开闭所共17台微机保护装置、两台直流屏，微机保护通过4条485总线连接至通讯管理机，2台直流屏分别通过2条485总线连接至通讯管理机，因此在10kV开闭所需要配置一台8口通讯管理机，用于连接现场设备，剩余两个接口用于预留。

1#配电室（1#写字楼）共有1台微机保护、39台多功能电表，4台专用计量仪表，微机保护、专用计量表计各自通过一条485总线连接至通讯管理机，多功能电表通过2条485总线连接至通讯管理机；
2#专用配电室（百货）共6台微机保护，104台多功能电表，4台专用计量表，微机保护、4台专用计量表各采用一条485总线连接至通讯管理机，多功能电表通过5条485总线连接至通讯管理机，剩余一个串口预留。
3#专用配电室（综合1）共2台微机保护，77台多功能电表，2台专用计量表，微机保护、2台专用计量表各采用一条485总线连接至通讯管理机，多功能电表通过4条485总线连接至通讯管理机，剩余两个串口预留。

4#专用配电室物业空调 共6台微机保护，23台多功能电表，4台专用计量表，微机保护、4台专用计量表各采用一条485总线连接至通讯管理机，多功能电表通过2条485总线连接至通讯管理机，剩余四个串口预留。

5#专用配电室综合2共6台微机保护，87台多功能电表，2台专用计量表，微机保护、2台专用计量表各采用一条485总线连接至通讯管理机，多功能电表通过4条485总线连接至通讯管理机，剩余两个个串口预留。

6#专用配电室超市综合3共75台多功能电表，4台专用计量表，2台专用计量表采用一条485总线连接至通讯管理机，多功能电表通过4条485总线连接至通讯管理机，剩余三个个串口预留。

7#专用配电室写字楼2共34台多功能电表，1台专用计量表；1台专用计量表采用一条485总线连接至通讯管理机，多功能电表通过2条485总线连接至通讯管理机，剩余一个串口预留。

8#专用配电室物业1共5台微机保护，74台多功能电表，2台专用计量表；微机保护、2台专用计量表各采用一条485总线连接至通讯管理机，多功能电表通过4条485总线连接至通讯管理机，剩余两个个串口预留。

在各专用配电室内配置光电转换器，将各专变信息通过光纤传输至监控中心值班室。

5.4.1 通讯管理机
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通讯管理机采用NPort5610-8，最多可让8个RS485串口设备联网，提供简单方便的联网方式，不但可以保证现有的硬件资源，更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置，就可以将现有的串口设备立即联网。再者MOXA NPort5610-8 可以在串口和以太网络界面之间轻易的执行双向数据传输。

通讯管理机采用NPort5410，最多可让4个RS485串口设备联网，提供简单方便的联网方式，不但可以保证现有的硬件资源，更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置，就可以将现有的串口设备立即联网。再者MOXA NPort5410 可以在串口和以太网络界面之间轻易的执行双向数据传输。

5.4.2 光电转换器
光电转换器采用GB-NET-10/100SM-25，属于工业级产品，适用于恶劣的环境，运行稳定性高。

5.4.3 数据采集箱

为了便于就地安装通讯管理层设备，在每个配电室内部安装一个数据采集箱，数据采集箱挂墙安装，通讯管理机和光电转换器都安装在数据采集箱内。数据采集箱采用优质冷轧钢板，板材厚度不小于1.5mm，数据采集箱大小为400*500*180(宽*高*深，单位mm)。

5.4.4监控计算机

监控计算机及电能管理软件负责完成对整个系统设备的数据采集、处理、显示和监视功能，并在满足权限和逻辑时，对相应的设备进行控制，还为运行人员提供各种控制管理功能，并提供多种外部系统接入接口。监控计算机是监控系统的主要人机界面，用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询，设备状态和参数的查询，操作控制命令的解释和下达，系统时钟校正等。通过该工作站，在允许的权限下实现对变电站生产运行设备的运行监视和操作控制，监控计算机通过鼠标能实现常规主控制屏的全部功能。

后台监控系统的计算机采用高性能工控机，同时配置大屏幕彩色液晶显示器，提供良好的人机界面。后台音响设备可提供声光报警，打印机可以记录系统信息，并可召唤或者定时打印数据报表。

配置：监控计算机采用高性能的研华工控机IPC-610MB，采用E8400芯片组，4G内存，1T硬盘，带可刻录DVD，可以随时把系统数据刻盘存放，适应长期不间断运行。计算机配置19寸液晶显示器，可以显示丰富的人机界面，便于监视和操作。

5.4.5 工业网络交换机

配置：工程配置的H3C S1024工业交换机按照工业级环境设计，在恶劣的环境下能稳定可靠运行。

5.5项目设备清单
根据本工程实际情况，本方案为各专变及10kV开闭所各回路选择设备型，如下表所示：

5.5.1 10kV开闭所
	序号
	柜号
	回路名称
	仪表型号
	单位
	数量

	1
	1AH
	1#进线柜（浦上变691线）
	AM5-F
	台
	1

	2
	2AH
	计量柜
	电度表
	台
	1

	3
	4AH
	备用
	AM5-F
	台
	1

	4
	5AH
	8#专用电房（物业1）、7#专用电房（2#写字楼）
	AM5-F
	台
	1

	5
	6AH
	2#专用电房（百货）
	AM5-F
	台
	1

	6
	7AH
	5#专用电房（综合2）、6#专用电房（综合3）
	AM5-F
	台
	1

	7
	8AH
	母联
	AM5-B
	台
	1

	8
	10AH
	6#专用电房（超市）
	AM5-F
	台
	1

	9
	11AH
	2#专用电房（百货）
	AM5-F
	台
	1

	10
	12AH
	1#专用电房（1#写字楼）
	AM5-F
	台
	1

	11
	13AH
	4#专用电房（综合1）、3#专用电房（综合2）
	AM5-F
	台
	1

	12
	15AH
	计量柜
	电度表
	台
	1

	13
	16AH
	2#进线柜（洋洽变615）
	AM5-F
	台
	1

	14
	17AH
	母联柜
	AM5-B
	台
	1

	15
	19AH
	5#专用电房（综合2）、6#专用电房（综合3）
	AM5-F
	台
	1

	16
	20AH
	4#专用电房（综合1）、3#专用电房（综合2）
	AM5-F
	台
	1

	17
	21AH
	8#专用电房（物业1）
	AM5-F
	台
	1

	18
	22AH
	6#专用电房（超市）
	AM5-F
	台
	1

	19
	24AH
	计量柜
	电度表
	台
	1

	20
	25AH
	3#进线柜（先农变661线）
	AM5-F
	台
	1


5.5.2 1#配电室（1#写字楼）

	序号
	柜号
	回路名称及编号
	监测仪表
	计量表计
	单位
	数量

	1
	XZ1-1AH
	进线柜(10kV)
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	2
	11AA
	1#写字楼15~18F用电(AA32-1)
	ACR120EL
	
	台
	1

	3
	
	1#写字楼19~22F用电(AA32-2)
	ACR120EL
	
	台
	1

	4
	
	1#写字楼23~27F用电(AA32-3)
	ACR120EL
	
	台
	1

	5
	
	备用(AA32-4)
	ACR120EL
	
	台
	1

	6
	
	备用(AA32-5)
	ACR120EL
	
	台
	1

	7
	
	备用(AA32-6)
	ACR120EL
	
	台
	1

	8
	12AA
	光彩照明（AA31-1）
	ACR120EL
	DTSD341-MD2
	台
	2

	9
	
	景观照明(预留)（AA31-2）
	ACR120EL
	
	台
	1

	10
	
	1#写字楼物业用房用电（AA31-3）
	ACR120EL
	DTSD341-MD2
	台
	2

	11
	
	1#写字楼1~5F用电（AA31-4）
	ACR120EL
	
	台
	1

	12
	
	1#写字楼6~10F用电（AA31-5）
	ACR120EL
	
	台
	1

	13
	
	1#写字楼11~14F用电（AA31-6）
	ACR120EL
	
	台
	1

	14
	
	备用（AA31-7）
	ACR120EL
	
	台
	1

	15
	
	备用（AA31-8）
	ACR120EL
	
	台
	1

	16
	13AA
	写字楼公共照明
	ACR120EL
	
	台
	1

	17
	
	写字楼公共应急照明
	ACR120EL
	
	台
	1

	18
	
	写字楼公共应急照明
	ACR120EL
	
	台
	1

	19
	
	设备用房照明
	ACR120EL
	
	台
	1

	20
	
	消防控制室用电
	ACR120EL
	
	台
	1

	21
	
	备用
	ACR120EL
	
	台
	1

	22
	
	1#写字楼消防动力
	ACR120EL
	DTSD341-MD2
	台
	2

	23
	
	1#写字楼消防电梯
	ACR120EL
	
	台
	1

	24
	
	1#写字楼生活水泵
	ACR120EL
	
	台
	1

	25
	
	备用
	ACR220EL
	
	台
	1

	26
	14AA
	电容补偿
	ACR220EL
	
	台
	1

	27
	15AA
	电容补偿
	ACR220EL
	
	台
	1

	28
	16AA
	电源进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	1

	29
	17AA
	写字楼公共照明
	ACR120EL
	
	台
	1

	30
	
	写字楼公共应急照明
	ACR120EL
	
	台
	1

	31
	
	通讯机房照明
	ACR120EL
	
	台
	1

	32
	
	设备用房照明
	ACR120EL
	
	台
	1

	33
	
	消防控制室用电
	ACR120EL
	
	台
	1

	34
	
	备用
	ACR120EL
	
	台
	1

	35
	
	1#写字楼消防动力
	ACR120EL
	
	台
	1

	36
	
	1#写字楼消防电梯
	ACR120EL
	
	台
	1

	37
	
	1#写字楼生活水泵
	ACR120EL
	
	台
	1

	38
	
	备用
	ACR120EL
	
	台
	1

	39
	18AA
	柴油发电机
	ACR330ELH
	
	台
	1


5.5.3 2#专用配电室（百货）

	序号
	柜号
	回路名称及编号
	监测仪表
	计量表计
	单位
	数量

	1
	BH-AH1
	1#进线柜（引接至开闭所6AH柜）
	AM5-F、ACR320EL
	台
	2

	2
	BH-AH4
	2T1变压器出线
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	3
	BH-AH5
	2T3变压器出线
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	4
	BH-AH6
	2T4变压器出线
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	5
	BH-AH7
	2T2变压器出线
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	6
	BH-AH10
	　
	AM5-F、ACR320EL
	台
	2

	7
	BH-AA1
	2T1变压器进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	2

	8
	BH-AA2
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	
	台
	1

	9
	BH-AA3
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	
	台
	1

	10
	BH-AA4
	1#商业百货用电1-1
	ACR120EL
	
	台
	1

	11
	BH-AA5
	1#商业百货用电2-1
	ACR120EL
	
	台
	1

	12
	BH-AA6
	母联
	ACR220EL
	
	台
	1

	13
	BH-AA7
	1#商业百货用电2-2
	ACR120EL
	
	台
	1

	14
	BH-AA8
	1#商业百货用电1-2
	ACR120EL
	
	台
	1

	15
	BH-AA9
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	
	台
	1

	16
	BH-AA10
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	
	台
	1

	17
	BH-AA11
	2T2变压器进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	2

	18
	BH-AA12
	百货区生活水泵
	ACR120EL
	
	台
	1

	19
	
	负一层~6层值班照明2
	ACR120EL
	
	台
	1

	20
	
	负一层~6层值班照明1
	ACR120EL
	
	台
	1

	21
	BH-AA13
	双电源进线
	ACR120EL
	
	台
	1

	22
	BH-AA14
	2T3变压器进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	2

	23
	BH-AA15
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	
	台
	1

	24
	BH-AA16
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	
	台
	1

	25
	BH-AA17
	百货广场景观、活动用电（BH-AA17-1）
	ACR120EL
	
	台
	1

	26
	
	百货广告用电（BH-AA17-2）
	ACR120EL
	
	台
	1

	27
	
	百货光彩照明用电（BH-AA17-3）
	ACR120EL
	
	台
	1

	28
	
	负一层百货一般照明（BH-AA17-4）
	ACR120EL
	
	台
	1

	29
	
	百货空调末端机房1（BH-AA17-5）
	ACR120EL
	
	台
	1

	30
	
	百货空调末端机房2（BH-AA17-6）
	ACR120EL
	
	台
	1

	31
	
	备用（BH-AA17-7）
	ACR120EL
	
	台
	1

	32
	
	备用（BH-AA17-8）
	ACR120EL
	
	台
	1

	33
	BH-AA18
	百货区生活水泵（BH-AA18-1）
	ACR120EL
	
	台
	1

	34
	
	备用（BH-AA18-2）
	ACR120EL
	
	台
	1

	35
	
	中庭电梯KT8,9电力（BH-AA18-3）
	ACR120EL
	
	台
	1

	36
	
	负一层~6层中庭2扶梯电力（BH-AA18-4）
	ACR120EL
	
	台
	1

	37
	
	负一层~6层中庭1扶梯电力（BH-AA18-5）
	ACR120EL
	
	台
	1

	38
	
	1~2层扶梯电力（BH-AA18-6）
	ACR120EL
	
	台
	1

	39
	
	备用（BH-AA18-7）
	ACR120EL
	
	台
	1

	40
	
	备用（BH-AA18-8）
	ACR120EL
	
	台
	1

	41
	BH-AA19
	百货负一层应急照明1（BH-AA19-1）
	ACR120EL
	
	台
	1

	42
	
	百货负一层应急照明2（BH-AA19-2）
	ACR120EL
	
	台
	1

	43
	
	百货1~3F应急照明1（BH-AA19-3）
	ACR120EL
	
	台
	1

	44
	
	百货4~6F应急照明1（BH-AA19-4）
	ACR120EL
	
	台
	1

	45
	
	百货1~3F应急照明2（BH-AA19-5）
	ACR120EL
	
	台
	1

	46
	
	百货4~6F应急照明2（BH-AA19-6）
	ACR120EL
	
	台
	1

	47
	
	百货区设备房照明（BH-AA19-7）
	ACR120EL
	
	台
	1

	48
	
	备用（BH-AA19-8）
	ACR120EL
	
	台
	1

	49
	BH-AA20
	百货1#井防火卷帘01~3F（BH-AA20-1）
	ACR120EL
	
	台
	1

	50
	
	百货2#井防火卷帘01~3F（BH-AA20-2）
	ACR120EL
	
	台
	1

	51
	
	百货1#井防火卷帘04~6F（BH-AA20-3）
	ACR120EL
	
	台
	1

	52
	
	百货2#井防火卷帘04~6F（BH-AA20-4）
	ACR120EL
	
	台
	1

	53
	
	百货设备房消防动力1（BH-AA20-5）
	ACR120EL
	
	台
	1

	54
	
	百货屋顶消防动力1（BH-AA20-6）
	ACR120EL
	
	台
	1

	55
	
	货梯(兼消防电梯)HT1,2（BH-AA20-7）
	ACR120EL
	
	台
	1

	56
	
	百货屋顶消防动力2（BH-AA20-8）
	ACR120EL
	
	台
	1

	57
	
	备用（BH-AA20-9）
	ACR120EL
	
	台
	1

	58
	BH-AA21
	母联
	ACR220EL
	
	台
	1

	59
	BH-AA22
	备用（BH-AA22-1）
	ACR120EL
	
	台
	1

	60
	
	百货屋顶消防动力2（BH-AA22-2）
	ACR120EL
	
	台
	1

	61
	
	HT1,2货梯(兼消防电梯)（BH-AA22-3）
	ACR120EL
	
	台
	1

	62
	
	百货屋顶消防动力1（BH-AA22-4）
	ACR120EL
	
	台
	1

	63
	
	百货设备房消防动力1（BH-AA22-5）
	ACR120EL
	
	台
	1

	64
	
	百货2#井防火卷帘4~6F（BH-AA22-6）
	ACR120EL
	
	台
	1

	65
	
	百货1#井防火卷帘4~6F（BH-AA22-7）
	ACR120EL
	
	台
	1

	66
	
	百货2#井防火卷帘1~3F（BH-AA22-8）
	ACR120EL
	
	台
	1

	67
	
	百货1#井防火卷帘1~3F（BH-AA22-9）
	ACR120EL
	
	台
	1

	68
	BH-AA23
	备用（BH-AA23-1）
	ACR120EL
	
	台
	1

	69
	
	百货区设备房照明（BH-AA23-2）
	ACR120EL
	
	台
	1

	70
	
	百货4~6F应急照明2（BH-AA23-3）
	ACR120EL
	
	台
	1

	71
	
	百货1~3F应急照明2（BH-AA23-4）
	ACR120EL
	
	台
	1

	72
	
	百货4~6F应急照明1（BH-AA23-5）
	ACR120EL
	
	台
	1

	73
	
	百货1~3F应急照明1（BH-AA23-6）
	ACR120EL
	
	台
	1

	74
	
	百货负一层应急照明2（BH-AA23-7）
	ACR120EL
	
	台
	1

	75
	
	百货负一层应急照明1（BH-AA23-8）
	ACR120EL
	
	台
	1

	76
	BH-AA24
	双电源进线
	ACR120EL
	
	台
	1

	77
	BH-AA25
	备用（BH-AA25-1）
	ACR120EL
	
	台
	1

	78
	
	百货区生活水泵（BH-AA25-2）
	ACR120EL
	
	台
	1

	79
	
	百货空调冷却塔组（BH-AA25-3）
	ACR120EL
	
	台
	1

	80
	
	百货空调冷冻泵组（BH-AA25-4）
	ACR120EL
	
	台
	1

	81
	BH-AA26
	百货空调冷却泵组（BH-AA26-1）
	ACR120EL
	
	台
	1

	82
	
	百货空调3#主机（BH-AA26-2）
	ACR120EL
	
	台
	1

	83
	BH-AA27
	百货空调2#主机（BH-AA27-1）
	ACR120EL
	
	台
	1

	84
	
	百货空调1#主机（BH-AA27-1）
	ACR120EL
	
	台
	1

	85
	BH-AA28
	无功功率自动补偿
	ACR120EL
	
	台
	1

	86
	BH-AA29
	无功功率自动补偿
	ACR120EL
	
	台
	1

	87
	BH-AA30
	电源进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	2

	88
	1-GAF1
	发电机进线
	ACR330ELH
	
	台
	1

	89
	1-GAF2
	5#专用变电站应急（1-GAF21）
	ACR120EL
	
	台
	1

	90
	
	3#专用变电站3T1应急（1-GAF22）
	ACR120EL
	
	台
	1

	91
	1-GAF3
	6#专用变电站6T4应急（1-GAF31）
	ACR120EL
	
	台
	1

	92
	
	6#专用变电站6T2应急（1-GAF32）
	ACR120EL
	
	台
	1

	93
	
	7#专用变电站6T2应急（1-GAF33）
	ACR120EL
	
	台
	1

	94
	
	8#专用变电站应急（1-GAF34）
	ACR120EL
	
	台
	1

	95
	
	备用（1-GAF35）
	ACR120EL
	
	台
	1

	96
	
	备用（1-GAF36）
	ACR120EL
	
	台
	1

	97
	1-GAF4
	3#专用变电站备用（1-GAF41）
	ACR120EL
	
	台
	1

	98
	
	5#专用变电站5T2备用（1-GAF42）
	ACR120EL
	
	台
	1

	99
	
	6#专用变电站6T4应急（1-GAF43）
	ACR120EL
	
	台
	1

	100
	
	7#专用变电站7T1备用（1-GAF44）
	ACR120EL
	
	台
	1

	101
	
	8#专用变电站8T1备用（1-GAF45）
	ACR120EL
	
	台
	1

	102
	
	超市备用（1-GAF46）
	ACR120EL
	
	台
	1

	103
	
	备用（1-GAF47）
	ACR120EL
	
	台
	1

	104
	
	备用（1-GAF48）
	ACR120EL
	
	台
	1


5.5.4 3#专用配电室（综合1）

	序号
	柜号 
	回路名称及编号
	监测仪表
	计量表计
	单位
	数量

	1
	ZH1-AH1
	进线柜(10kV)3T1变压器
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	2
	ZH1-AH2
	进线柜(10kV)3T2变压器
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	3
	ZH1-AA1
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	4
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	5
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	6
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	7
	
	1#商业外廊扶梯1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	8
	
	1#商业外廊扶梯2
	ACR120EL
	　
	台
	1

	9
	
	智能化控制机房
	ACR120EL
	　
	台
	1

	10
	
	客梯6，客梯7用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	11
	
	电影院备用照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	12
	ZH1-AA2
	双电源切换柜
	ACR120EL
	　
	台
	1

	13
	ZH1-AA3
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	14
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	15
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	16
	
	空调末端机房用电1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	17
	
	空调末端机房用电2
	ACR120EL
	　
	台
	1

	18
	
	7F末端风机房用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	19
	
	LED屏预留用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	20
	
	广场景观、活动用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	21
	
	外墙广告用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	22
	
	光彩照明用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	23
	ZH1-AA4
	1#商业门面（1-7F））用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	24
	ZH1-AA5
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	25
	ZH1-AA6
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	26
	ZH1-AA7
	3T1电源进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	1

	27
	ZH1-AA8
	双电源切换柜
	ACR120EL
	　
	台
	1

	28
	ZH1-AA9
	电影院消防电源
	ACR120EL
	　
	台
	1

	29
	
	1#负一层商铺应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	30
	
	1#商铺内街应急照明1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	31
	
	1#商铺7F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	32
	
	1#商业1-3F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	33
	
	1#商业4-5F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	34
	
	1#商业6-7F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	35
	
	发电机房控制室用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	36
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	37
	ZH1-AA10
	1#商业防火卷帘
	ACR120EL
	　
	台
	1

	38
	
	6#竖井屋顶消防1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	39
	
	6#竖井屋顶消防2
	ACR120EL
	　
	台
	1

	40
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	41
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	42
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	43
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	44
	ZH1-AA11
	3T2电源进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	1

	45
	ZH1-AA12
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	46
	ZH1-AA13
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	47
	ZH1-AA14
	电影院一般照明用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	48
	
	电影院屋顶空调用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	49
	
	7F餐饮区用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	50
	
	1#商业内街门面1~3F照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	51
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	52
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	53
	ZH1-AA15
	负一层商铺照明-1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	54
	
	负一层商铺照明-2
	ACR120EL
	　
	台
	1

	55
	
	负一层商铺照明-3
	ACR120EL
	　
	台
	1

	56
	
	负一层商铺照明-1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	57
	
	智能化控制机房
	ACR120EL
	　
	台
	1

	58
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	59
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	60
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	61
	ZH1-AA16
	电影院消防电源
	ACR120EL
	　
	台
	1

	62
	
	1#负一层商铺应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	63
	
	1#商铺内街应急照明1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	64
	
	1#商铺内街应急照明2
	ACR120EL
	　
	台
	1

	65
	
	1#商业1-3F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	66
	
	1#商业4-5F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	67
	
	1#商业6-7F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	68
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	69
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	70
	ZH1-AA17
	1#商业防火卷帘
	ACR120EL
	　
	台
	1

	71
	
	6#竖井屋顶消防1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	72
	
	6#竖井屋顶消防2
	ACR120EL
	　
	台
	1

	73
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	74
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	75
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	76
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	77
	ZH1-AA18
	母联
	ACR220EL
	　
	台
	1


5.5.5 4#专用配电室物业空调

	序号
	柜号 
	回路名称及编号
	监测仪表
	计量表计
	单位
	数量

	1
	WYK-AH1
	1#进线柜（引接至开闭所13AH柜）
	AM5-F、ACR320EL
	台
	2

	2
	WYK-AH2
	3T1变压器出线
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	3
	WYK-AH3
	4T1变压器出线
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	4
	WYK-AH4
	4T2变压器出线
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	5
	WYK-AH5
	3T2变压器出线
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	6
	WYK-AH6
	2#进线柜（引接至开闭所20AH柜）
	AM5-F、ACR320EL
	台
	2

	7
	WYK-AA1
	4T1变压器进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	1

	8
	WYK-AA2
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	9
	WYK-AA3
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	10
	WYK-AA4
	综合商铺空调1#主机
	ACR120EL
	　
	台
	1

	11
	WYK-AA5
	综合商铺空调2#主机
	ACR120EL
	　
	台
	1

	12
	
	物业空调冷却塔组
	ACR120EL
	　
	台
	1

	13
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	14
	WYK-AA6
	母联
	ACR120EL
	　
	台
	1

	15
	WYK-AA7
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	16
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	17
	
	物业空调冷冻泵组
	ACR120EL
	　
	台
	1

	18
	
	物业空调冷却泵组
	ACR120EL
	　
	台
	1

	19
	WYK-AA8
	综合空调4#主机
	ACR120EL
	　
	台
	1

	20
	
	综合空调3#主机
	ACR120EL
	　
	台
	1

	21
	WYK-AA9
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	22
	WYK-AA10
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	23
	WYK-AA11
	4T2变压器进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	1


5.5.6 5#专用配电室综合2

	序号
	柜号 
	回路名称及编号
	监测仪表
	计量表计
	单位
	数量

	1
	ZH2-AH1
	1#进线柜（引接至开闭所7AH柜）
	AM5-F、ACR320EL
	台
	2

	2
	ZH2-AH2
	5T1变压器出线
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	3
	ZH2-AH3
	6T3变压器出线
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	4
	ZH2-AH4
	6T4变压器出线
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	5
	ZH2-AH5
	5T2变压器出线
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	6
	ZH2-AH6
	2#进线柜（引接至开闭所19AH柜）
	AM5-F、ACR320EL
	台
	2

	7
	ZH2-AA1
	5T1变压器进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	1

	8
	ZH2-AA2
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	9
	ZH2-AA3
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	10
	ZH2-AA4
	1#商业门面（1-7F）用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	11
	ZH2-AA5(消防)
	负三层车库应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	12
	
	负二层车库应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	13
	
	负一层车库应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	14
	
	商场1~3F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	15
	
	商场4~5F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	16
	
	商场6~7F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	17
	
	商场1~3F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	18
	
	商场4~5F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	19
	
	商场6~7F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	20
	
	7F-3,4区应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	21
	
	5#专用配电室应急用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	22
	
	4#专用配电室应急用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	23
	
	1#商业防火卷帘
	ACR120EL
	　
	台
	1

	24
	
	1#商业防火卷帘
	ACR120EL
	　
	台
	1

	25
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	26
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	27
	ZH2-AA6(消防)
	1#商业消防电梯KT1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	28
	
	1#商业消防电梯HT3,4
	ACR120EL
	　
	台
	1

	29
	
	负三层消防动力
	ACR120EL
	　
	台
	1

	30
	
	负三层消防风机
	ACR120EL
	　
	台
	1

	31
	
	负二层消防动力
	ACR120EL
	　
	台
	1

	32
	
	负一层消防动力
	ACR120EL
	　
	台
	1

	33
	
	1#商业屋顶消防动力
	ACR120EL
	　
	台
	1

	34
	
	负三层消防水泵
	ACR120EL
	　
	台
	1

	35
	
	1#商业屋顶消防动力2
	ACR120EL
	　
	台
	1

	36
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	37
	ZH2-AA7
	母联
	ACR220EL
	　
	台
	1

	38
	ZH2-AA8(消防）
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	39
	
	1#商业屋顶消防动力2
	ACR120EL
	　
	台
	1

	40
	
	负三层消防水泵
	ACR120EL
	　
	台
	1

	41
	
	1#商业屋顶消防动力1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	42
	
	负一层消防动力
	ACR120EL
	　
	台
	1

	43
	
	负二层消防动力
	ACR120EL
	　
	台
	1

	44
	
	负三层消防风机
	ACR120EL
	　
	台
	1

	45
	
	负三层消防动力
	ACR120EL
	　
	台
	1

	46
	
	1#商业消防电梯HT3,4
	ACR120EL
	　
	台
	1

	47
	
	1#商业消防电梯KT1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	48
	ZH2-AA9(消防)
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	49
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	50
	
	1#商业防火卷帘
	ACR120EL
	　
	台
	1

	51
	
	1#商业防火卷帘
	ACR120EL
	　
	台
	1

	52
	
	4#专用配电室应急用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	53
	
	5#专用配电室应急用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	54
	
	7F-3,4区应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	55
	
	商场6~7F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	56
	
	商场4~5F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	57
	
	商场1~3F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	58
	
	商场6~7F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	59
	
	商场4~5F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	60
	
	商场1~3F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	61
	
	负一层车库应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	62
	
	负二层车库应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	63
	
	负三层车库应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	64
	ZH2-AA10(消防）
	双电源进线
	ACR120EL
	　
	台
	1

	65
	ZH2-AA11
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	66
	
	地下室扶梯FT1~4
	ACR120EL
	　
	台
	1

	67
	
	负一层机械车库用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	68
	
	负一层集水坑用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	69
	
	负三层集水坑用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	70
	
	商业扶梯FT14,15
	ACR120EL
	　
	台
	1

	71
	
	商业扶梯FDT1,2
	ACR120EL
	　
	台
	1

	72
	
	商业扶梯FT11,12,16,17
	ACR120EL
	　
	台
	1

	73
	
	商业扶梯FT1~4
	ACR120EL
	　
	台
	1

	74
	ZH2-AA12
	双电源进线
	ACR120EL
	　
	台
	1

	75
	ZH2-AA13
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	76
	
	负一层机械车库用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	77
	
	负一层集水坑用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	78
	
	负三层集水坑用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	79
	
	空调末端机房用电2
	ACR120EL
	　
	台
	1

	80
	
	空调末端机房用电1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	81
	
	负一层车库一般照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	82
	
	负二层车库一般照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	83
	
	负三层车库一般照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	84
	ZH2-AA14
	1#商业门面（1-7F）用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	85
	ZH2-AA15
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	86
	ZH2-AA16
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	87
	ZH2-AA17
	5T2变压器进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	1


5.5.7 6#专用配电室超市综合3

	序号
	柜号 
	回路名称及编号
	监测仪表
	计量表计
	单位
	数量

	1
	CSAA1
	5T1变压器进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	2

	2
	CSAA2
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	3
	CS-AA3
	超市外围商铺照明CS-ALZsp
	ACR120EL
	　
	台
	1

	4
	
	超市一般照明用电CS-AL-014
	ACR120EL
	　
	台
	1

	5
	
	超市一般照明用电CS-AL-015
	ACR120EL
	　
	台
	1

	6
	
	超市一般照明用电CS-AL-016
	ACR120EL
	　
	台
	1

	7
	
	超市空调泵组，冷却塔C-APkt2-01
	ACR120EL
	　
	台
	1

	8
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	9
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	10
	CS-AA4(消防)
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	11
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	12
	
	超市应急照明C-ALEZ-01
	ACR120EL
	　
	台
	1

	13
	
	超市消防风机C-APEZ-01
	ACR120EL
	　
	台
	1

	14
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	15
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	16
	CS-AA5
	母联
	ACR220EL
	　
	台
	1

	17
	CS-AA6(消防）
	双电源进线
	ACR120EL
	　
	台
	1

	18
	
	超市生活泵组C-Apshb
	ACR120EL
	　
	台
	1

	19
	
	超市排污泵组C-Appwb
	ACR120EL
	　
	台
	1

	20
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	21
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	22
	CS-AA7(消防）
	双电源进线
	ACR120EL
	　
	台
	1

	23
	
	超市应急照明C-ALEZ-01
	ACR120EL
	　
	台
	1

	24
	
	超市消防风机C-BPEZ-01
	ACR120EL
	　
	台
	1

	25
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	26
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	27
	CS-AA8
	超市空调主机用电CS-Apkt
	ACR120EL
	　
	台
	1

	28
	
	超市一般照明用电CS-AL-011
	ACR120EL
	　
	台
	1

	29
	
	超市一般照明用电CS-AL-012
	ACR120EL
	　
	台
	1

	30
	
	超市一般照明用电CS-AL-013
	ACR120EL
	　
	台
	1

	31
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	32
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	33
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	34
	CS-AA9
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	35
	CS-AA10
	6T2电源进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	2

	36
	ZH3-AA1
	6T3电源进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	2

	37
	ZH3-AA2
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	38
	ZH3-AA3
	1#商业5#竖井第一母线
	ACR120EL
	　
	台
	1

	39
	ZH3-AA4
	1#商业6-7F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	40
	
	6#专用配电室应急用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	41
	
	消防控制应急用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	42
	
	1#商业1-3F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	43
	
	5#竖井防火卷帘
	ACR120EL
	　
	台
	1

	44
	
	1#商业4-5F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	45
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	46
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	47
	ZH3-AA5
	双电源进线
	ACR120EL
	　
	台
	1

	48
	
	1#商业5-6F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	49
	
	6#专用配电室应急用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	50
	
	消防控制应急用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	51
	
	1#商业1-3F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	52
	
	5#竖井防火卷帘用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	53
	
	1#商业4-5F应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	54
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	55
	ZH3-AA6
	母联
	ACR220EL
	　
	台
	1

	56
	ZH3-AA7
	双电源进线
	ACR120EL
	　
	台
	1

	57
	
	1#商业停电营业1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	58
	
	婚庆广场停电营业
	ACR120EL
	　
	台
	1

	59
	
	1#商业客梯2,3用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	60
	
	大商业生活水泵
	ACR120EL
	　
	台
	1

	61
	
	商业内街生活水泵
	ACR120EL
	　
	台
	1

	62
	
	1#商业客梯4,5用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	63
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	64
	ZH3-AA8
	预留光彩照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	65
	
	预留广告照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	66
	
	预留广场照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	67
	
	预留LED屏用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	68
	
	内街-1-1扶梯用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	69
	
	内街1-2扶梯用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	70
	
	FT7,FT8扶梯用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	71
	
	下沉式广场扶梯用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	72
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	73
	ZH3-AA9
	1#商业5#竖井第二母线
	ACR120EL
	　
	台
	1

	74
	ZH3-AA10
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	75
	ZH3-AA11
	6T4电源进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	2


5.5.8 7#专用配电室写字楼2

	序号
	柜号 
	回路名称及编号
	监测仪表
	计量表计
	单位
	数量

	1
	XZ2-AA1
	7T1变压器进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	2

	2
	XZ2-AA2
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	3
	CS-AA3
	超市外围商铺照明CS-ALZsp
	ACR120EL
	　
	台
	1

	4
	XZ2-AA3
	2#写字楼9~12F用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	5
	
	2#写字楼13~16F用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	6
	
	2#写字楼17~20F用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	7
	
	光彩照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	8
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	9
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	10
	XZ2-AA4
	通讯机房照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	11
	
	写字楼公共照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	12
	
	写字楼公共应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	13
	
	设备用房照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	14
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	15
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	16
	
	2#写字楼消防动力
	ACR120EL
	　
	台
	1

	17
	
	2#写字楼消防电梯
	ACR120EL
	　
	台
	1

	18
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	19
	
	2#写字楼客用电梯
	ACR120EL
	　
	台
	1

	20
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	21
	XZ2-AA5
	双电源进线
	ACR120EL
	　
	台
	1

	22
	
	通讯机房照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	23
	
	写字楼公共照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	24
	
	2#写字楼生活水泵
	ACR120EL
	　
	台
	1

	25
	
	2#写字楼客用电梯
	ACR120EL
	　
	台
	1

	26
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	27
	XZ2-AA6
	双电源进线
	ACR120EL
	　
	台
	1

	28
	
	写字楼公共应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	29
	
	设备用房照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	30
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	31
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	32
	
	2#写字楼消防动力
	ACR120EL
	　
	台
	1

	33
	
	2#写字楼消防电梯
	ACR120EL
	　
	台
	1

	34
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1


5.5.9 8#专用配电室物业1
	序号
	柜号 
	回路名称及编号
	监测仪表
	计量表计
	单位
	数量

	1
	WY1-AH1
	1#进线柜（引接至开闭所5AH柜）
	AM5-F、ACR320EL
	台
	2

	2
	WY1-AH2
	8T1变压器出线
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	3
	WY1-AH3
	7T1变压器出线
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	4
	WY1-AH4
	8T2变压器出线
	AM5-T、ACR320EL
	台
	2

	5
	WY1-AH5
	2#进线柜（引接至开闭所21AH柜）
	AM5-F、ACR320EL
	台
	2

	6
	WY1-AA1
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	7
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	8
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	9
	
	3#商铺通道应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	10
	
	3#商铺通道应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	11
	
	2#商铺通道应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	12
	
	双电源进线
	ACR120EL
	　
	台
	1

	13
	WY1-AA2
	8T1电源进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	2

	14
	WY1-AA3
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	15
	WY1-AA4
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	16
	WY1-AA5
	3#商铺4#竖井2F
	ACR120EL
	　
	台
	1

	17
	
	3#商铺3#竖井4F
	ACR120EL
	　
	台
	1

	18
	
	3#商铺3#竖井3F
	ACR120EL
	　
	台
	1

	19
	
	3#商铺3#竖井2F
	ACR120EL
	　
	台
	1

	20
	
	3#商铺3#竖井1F
	ACR120EL
	　
	台
	1

	21
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	22
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	23
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	24
	WY1-AA6
	内街广场景观、活动用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	25
	
	内街广场景观、活动用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	26
	
	内街光彩照明用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	27
	
	内街广告用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	28
	
	3#商铺4#竖井1F-1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	29
	
	3#商铺4#竖井1F-2
	ACR120EL
	　
	台
	1

	30
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	31
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	32
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	33
	WY1-AA7
	2#商业扶梯电力1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	34
	
	2#商业扶梯电力1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	35
	
	2#商业扶梯电力2
	ACR120EL
	　
	台
	1

	36
	
	1/2#商业连接扶梯电力1
	ACR120EL
	　
	台
	1

	37
	
	1/2#商业连接扶梯电力2
	ACR120EL
	　
	台
	1

	38
	
	3#商铺扶梯用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	39
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	40
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	41
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	42
	WY1-AA8
	双电源进线
	ACR120EL
	　
	台
	1

	43
	WY1-AA9
	2#商业客梯用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	44
	
	2#商业客梯用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	45
	
	2#商业客梯用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	46
	
	3#商业客梯用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	47
	
	3#商业5层客梯1用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	48
	
	3#商业5层客梯2用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	49
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	50
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	51
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	52
	WY1-AA10(消防)
	2#商业2#竖井3F用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	53
	
	3#商业4#竖井3F用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	54
	
	3#商业4#竖井4F用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	55
	
	3#商业3#竖井5F用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	56
	
	2#商铺通道应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	57
	
	3#商铺通道应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	58
	
	3#商铺通道应急照明
	ACR120EL
	　
	台
	1

	59
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	60
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	61
	WY1-AA11
	2#商业1#竖井2F用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	62
	
	2#商业1#竖井1F用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	63
	
	2#商业1#竖井3F用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	64
	
	2#商业2#井1F-1用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	65
	
	2#商业2#井1F-2用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	　66
	
	2#商业2#竖井2F用电
	ACR120EL
	　
	台
	1

	　67
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	　68
	
	备用
	ACR120EL
	　
	台
	1

	　69
	WY1-AA12
	母联
	ACR220EL
	　
	台
	1

	　70
	WY1-AA13
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	　71
	WY1-AA14
	无功功率自动补偿
	ACR220EL
	　
	台
	1

	　72
	WY1-AA15
	8T2电源进线
	ACR330ELH
	DTSD341-MD2
	台
	2

	合计
	
	
	AM5-F
	
	台
	23

	
	
	
	AM5-B
	
	台
	2

	
	
	
	AM5-T
	
	台
	18

	
	
	
	ACR320EL
	
	台
	26

	
	
	
	ACR330ELH
	
	台
	28

	
	
	
	ACR220EL
	
	台
	24

	
	
	
	ACR120EL
	
	台
	461

	
	
	
	DTSD341-MD2
	
	台
	23


5.5.9监控中心设备清单

该部分清单详见报价清单

6. 系统功能设计
Acrel-3000电能管理系统建立在功能强大的SCADA （数据采集和监控系统）控制系统平台上，与SCADA 实时控制系统有机地合为一体，构成一个基于开放式客户-服务器结构的实时多任务用户端电力监控系统。可广泛用于建筑、工厂、交通、变电站等领域的供配电管理系统。

Acrel-3000电能管理系统系统经受了长时间、大容量的系统的运行检验，充分显示其运行的高度可靠性、配置的灵活性和维护的方便性等特点。 

系统支持多种通讯接口与远程控制设备连接，在不进行二次开发的情况下，支持多种主流通讯规约。主系统与远程控制设备之间可采用专用通讯通道，也可以是公共通讯网络。

系统具有性能安全可靠、运行稳定、功能完善、组态灵活、便于扩建、界面友好、使用与维护方便的特点。并且能够与国内主要保护设备厂家的保护设备相兼容。
系统具有以下主要功能：
· 数据采集与处理

· 控制操作
· 系统图形显示

· 报警处理
· 安全权限管理
· 报表管理
· 电能质量管理

· 负荷管理

· 系统自诊断和自恢复

6.1企业用电管理流程
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6.2电能管理系统方案

为各重点用电回路安装多功能电表，建立电能管理体系，制定用能绩效考核方案。

通过计算机网络和信息化技术，对重点用电回路进行用电量计量，摸清能源流向、了解能源组成，同时通过电能管理软件提供的各类图表、报表，用户能方便的找到用能不合理之处，指导用户进行有针对性的管理措施和节能改造措施。但是电能管理系统的建立只是起到一个管理工具的作用，企业需要建立一套符合企业实际情况的考核制度，企业的节能大目标层层分解、逐级落实，全员参与。能源计量体系是基础，节能设备是辅助，节能管理制度才是根本。

6.3电能管理系统软件功能

6.3.1数据采集与处理
数据采集
通过间隔层单元实时采集现场各种模拟量、开关量、电度量等，并对所采用的量进行数字滤波，有效性检查，工程转换，故障判断，电度计算等加工，从而产生出可供应用的电流、电压、有功功率、无功功率、电度、功率因数等各种实时数据，供数据库更新。

数据采集清单如下：
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a）采集所有10kV/380V进线回路的电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度等。

b）采集所有回路的电流、电度量。

c）采集有辅助接点回路的开关量。
d）采集10kV回路保护信息。
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数据处理

对实时数据进行统计、分析、计算，产生用户所必需的电压合格率、有功、无功、电流、总负荷、功率因数、电量日/月/年最大值、最小值及时间、日期、负荷率、数字输入状态量逻辑运算值等，设备正常/异常变位次数并加以区分等。
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除对上述内容分析外，还能以在线方式按照数值变换和规定时间间隔不断处理和计算下述各项内容，但不限于此：
（1）有功、无功功率，功率因数计算
（2）变压器负荷率计算
（3）主要设备运行小时数统计
6.3.2系统图形显示
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通过计算机屏幕显示各种信息画面，主要包括：

系统绘制整个广场平面图，并且根据平面图上变电所位置直接进入该大楼的配电系统网络。画面包括：
· 各大楼所在位置
· 总配电间一次系统图
· 各专变配电系统图

· 各回路点度量，包括当日/当月/当年电度量，并提供同比数据
· 负荷曲线图/用电趋势图
通过站控层后台计算机显示全部配电系统的一次接线图，并提供各配电系统接线图检索树状菜单，各个回路的实时数据，各种警告信息、计算机监控信息状态等。

通过用电趋势图可以查看非工作时间用电量，找出不合理用电，为企业节能提供考核依据。
显示类型

· 报告显示：报告显示内容包括越限报警、常规操作运行记录和报表数据。报告的内容有状态变化、测量量、系统设备异常信息等。显示信息可按其发生的先后时序排序，显示条文的内容包括检测时间，设备名称、状态变化内容，实时数据等。
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图形显示：包括电气主接线图、棒形图、曲线图、饼形图、表计图、趋势图和表格功能。

· 画面种类包括主接线图、棒状图、曲线图、操作显示、组态显示、报警及各种表格显示及有关打印。

· 运行人员可方便地调出画面。

输出方式

· 画面上显示的文字为中文。
· 图形和曲线可储存及硬拷贝输出。
· 用户可在线生成、制作、修改图形，可定义各种动态联接、标注文字（汉字）等。在一个工作站上制作的图形在系统中自动更新。
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6.3.3报警处理
当发生设备故障、状态变化、数据越限等事件时，监控系统能够自动作一系列处理：如推出简报、发出音响、画面变色闪烁、数据变色等，预告信号按等级区别处理。

Acrel-3000电能管理系统的报警信息功能不但能根据报警种类的不同而进行有选择的显示,而且可让操作员对报警进行确认和删除。报警信息窗口根据报警时间先后,以表格的形式列出系统中的报警状态. 该表格由以下各列组成:

· 报警状态：由报警图形和代表报警等级的数字组成. 一个闪烁的报警灯代表尚未确认的警报, 一旦确认即停止闪烁。报警等级有多个级别,其中以1 级最为紧急。

· 日期/时间：列出警报发生的日期和时间。一般时间精确到秒，事件顺序记录（SOE）则精确到毫秒。

· 报警信息描述：列出报警的点名和描述等信息。

· 用户可以按照自己的意愿分类、筛选报警，并将报警归纳于不同的报警窗口中，根据不同的报警级别，采用推出画面、光显示、条纹闪烁及不同声音级别的音响进行报警。

· 提供多媒体语言报警。

· 可按设备、时间、类别等关键字在历史数据库中快速、准确地查询报警事件。

6.3.4安全权限管理
具有完善的用户管理功能，避免越权操作。
· 每一级权限对应相应的控制权限，最多可设置多级不同权限，并记录权限用户的操作。

· 管理员具有最高的权限，并可以对其他用户或者计算机的权限进行设置；

· 用户或者计算机被设置了权限之后只能在权限规定的范围内操作或者浏览，权限范围以外的功能都将被禁止；

· 所有用户的操作都将被系统日志记录下来，包括操作时间、操作类型、操作对象、操作结果等等信息；

6.3.5报表管理

报表类型

· 系统运行的实时信息可以按运行需要的时间间隔记录并按报表格式显示和打印。

· 不同时段和全天的实时数据及其统计值，并能查询系统一年内的任意的日报表。
· 按用户要求的月报表格式制作报表。报表在月末生成，具体时间可修改设定，并能查询到一年内的月报表。  

· 变电所负荷运行日志表
通过报表进行用电量统计,建立电能管理计量体系，在各专变进线及需要进行电费计量部分安装更高精度的电能表（DTSD341-MD2），确保计量数据的准确性，并通过数据报表，将各计量点的用电量进行累计，与总进线电能数据进行对比，可以发现未进入计量体系的用电设备、发现计量发生异常的电力仪表、起到 防偷电的作用。
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输出方式

· 实时及定时显示
· 打印
· 操作员可在工作站上定义、修改、制作报表

· 报表按时间顺序存储，存储数量及方式满足用户要求

6.3.6 负荷管理

系统可以根据设定的功率需量值进行负荷管理。根据图纸要求，本工程部分动力回路需要有过载报警功能，对于该部分回路，需要配置具备过载报警输出接口的多功能仪表，并将过载信号传输给消防模块。

同时本电力监控系统也具备对该过载信号的监视，并提供报警信息

6.3.7系统自诊断

电力监控系统在线诊断系统全部软件和硬件的运行工况，当发现异常及故障时及时显示和打印告警信息，并在运行工况图上用不同颜色区分显示。
自诊断内容包括：
(1) 后台机、智能设备等故障；
 (2) 网络通信故障；
(3) 软件运行异常和故障。
6.3.8其它功能

系统具有开放性、可扩展性、支持多种通信协议。

在完成电能管理功能的同时，能满足相关系统或设备本身正常运行的要求。

6.4需求偏离

无
7. 质量保证及售后服务
7.1质量保证

我公司通过了ISO9001认证。公司各项与质量有关的活动均严格按ISO9001:2008的要求开展。

公司从产品的整个过程对产品的质量进行控制。对订货合同，公司组织相关人员进行认真评审，并及时将评审结果传达给相关人员，以确保产品能充分满足顾客的要求。

在产品的设计和开发过程中，开发人员根据顾客的要求，相关的国际、国家、行业标准以及相关法律和法规编制开发计划。

每一种提供的设备按相应国标之规定经过定型试验并出具证明。证明书由声誉而独立的试验所和权力机构签发以证明产品之质量。

相关产品获得国家主管部门颁发的CMC证书的型式认证。

在生产安装和加工的过程中，本公司制订了完善的工艺指导书，并在管理人员的监督下由生产人员实施操作，以保证产品的均一性及质量的稳定性。

在检验和试验的过程中，首先由质管部和开发部一起按企业标准制订检验标准和检验作业指导书，并指导检验人员严格执行。本公司的检验和试验设备先进、齐全，且都经过相关技术监督部门的校验，确认合格后方可使用。检验中发现的产品不合格会及时反馈给责任部门，追查不合格原因，并限期整改。

本公司有完善的培训制度，员工上岗前必须按规定接受培训，经考核合格后方可上岗，保证每个岗位上均有一批训练有素的骨干人员，为产品的质量合格提供了强有力的保障。

我方保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的并完全符合合同规定的质量、技术规范和性能的要求。我方保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，我方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

我方对投标方案中我方制造的产品提供一年质保。根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或技术规范与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知我方。我方在接到买方通知后，在2小时内作出反应。

7.2售后服务
维护服务
我公司的技术人员将负责系统工程的安装、调试及优化等工作，提供全面、及时的培训、维护、咨询服务，并配合用户管理系统的运行。

在整个系统运行期内，系统所有故障问题的检测和恢复均由我公司负责，并作现场测试和恢复。在故障问题发生时，我公司将及时派出富有经验的工程师（或工程师小组），利用有关工具和测试设备，检测问题所在，并及时提出解决方案。具体地说，我们公司将成立专项服务小组，由技术部工程师负责该项目所涉及人员的技术培训及解决日常出现的一些问题。我公司将免费接受用户的电话技术咨询和书函技术咨询，帮助用户解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

技术支持热线电话：800-820-6632

对于非设备性故障或一般性故障以及电话技术咨询，我公司保证在1小时内给予回应，必要时派专业技术人员到达现场处理故障。

对于设备性故障，一方面在系统设计时，我们尽量避免单点故障，另一方面我们将利用我们公司的零备件应急供应体系，及时排除故障，保证不影响系统的正常运行。

 维修服务
系统自验收合格之日起，免费保修一年，终身维护。系统常规软件终身免费维护。
在质保期间发生问题，我方会在收到通知后及时响应，24小时内派合格的技术人员并携带工具无条件到现场作技术服务，除非该问题可以通过通讯解决。
在质保期内，如因我方责任需要调换或修理合同设备，并由此引起合同设备停机时，则有关合同设备的质保期按实际停机时间相应延长。重新修理或更换后的合同设备部件的质保期为修理和更换完毕并经双方确认相应延长，但不能少于规定的一年质保期。
在质保期满后30天内，买方因在质保期内发现合同设备有缺陷而出具的索赔证明仍然有效。
免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。
免费维修期以外的维修服务仅收取维修成本费。
更新改进服务 
本公司产品设计更新提高或软件版本升级，我司将即时通知和协助需方进行已运行系统的改进提高，并无偿提供软件新版本，使用户的系统处于最先进的水平和最完善的状态。
用户对系统改制、扩容、拆点等不同要求，公司将及时、准确地予以满足。

附录
表1 验收结果报告
	序号
	验收项目
	验收结果

	1
	仪表设备配置
	

	2
	监控系统配置
	

	3
	监控系统基本功能测试
	

	4
	监控系统基本性能测试
	

	5
	资料审查验收
	

	6
	其它
	

	验收情况：

验收负责人(签字)                  

	验收意见：

运行维护部门(签字)               

	验收结论：

                                            项目建设单位(签字、盖章)


表2 资料审查(系统部分)
	序号
	系统及各设备名称/型号
	出厂检验报告号/合格证号/序列号
	第三方检验报告
	生产单位
	其它(软件、规约)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	验收结论：         验收人员：        验收单位(签字)：          日期：


表3 资料审查(现场设备部分)

	序号
	各设备名称/型号
	出厂检验报告号/合格证号/序列号
	第三方检验报告
	生产单位
	其它(软件、规约)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	验收结论：         验收人员：        验收单位(签字)：          日期：


表4：遥测量采集及显示测试记录表
	直流遥测输入测试：□电压 □电流 □直流输出     

交流遥测输入测试：□电压 □电流 □频率  □有功  □无功 □有功电能

	柜号/编号
	输入值/显示值
	设置限值
	越限值
	告警
	响应时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	备注：

	验收结论：         验收人员：        验收单位(签字)：          日期：


表5：系统技术要求及性能指标测试
	技术要求及性能指标测试记录表(单位：秒)

	项目/测试次数
	1
	2
	3
	4
	5
	平均时间

	表格画面调阅时间
	
	
	
	
	
	

	曲线画面调阅时间
	
	
	
	
	
	

	棒图画面调阅时间
	
	
	
	
	
	

	饼图画面调阅时间
	
	
	
	
	
	

	接线图画面调阅时间
	
	
	
	
	
	

	状态变位传输到系统时间
	
	
	
	
	
	

	遥控命令执行时间
	
	
	
	
	
	

	画面数据刷新周期
	

	备注：

	验收结论：         验收人员：        验收单位(签字)：          日期：
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